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• Kontroller at tomrøret berører muffen skik-
kelig.

• Monter LK Varerørsparaplyen LP over in-
nerrøret og ned over rørgjennomføringen.

• Monter LK Rørgjennomføring LP i skapets 
gjennomføringshull, Ø 40 mm.

• Skyv innerrøret med tomrør (tomrør Ø 40- 
44 mm) inn i rørgjennomføringen.

• Trykk inn tilstrekkelig lengde av innerrøret. 
(Tomrøret stopper under skapet i muffen til 
rørgjennomføringen.)
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